Institut flr Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES|)

PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstidnde und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht

darf grundsatzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 25073794-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:

Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00485.1

05.06.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Lokalaugenschein
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

Wasserversorgung des WV FWV Miihlviertel
16111000

Brunnen Rodl, Transportleitung

14

04.06.2025
AGES

Ja

Daniel Lampl
sonnig

27,0

05.06.2025 - 01.07.2025

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang Il Teil A Z 3

Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser. 3
Ruckschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 3

Grundwasserbeschaffenheit

Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete
Wasseraufbereitungsverfahren

keine Wasseraufbereitung <
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Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 11,7 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,95 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 246 max. 2500 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Chemische Parameter

Gesamtharte 1,28 mmol/I 8
Gesamtharte 7,2 °dH 8
Carbonathérte 6,2 °dH 9
Saurekapazitat bis pH 4,3 2.2 mmol/I 10
Calcium (Ca) 39,3 mg/! 8
Magnesium (Mg) 7.3 mg/! 8
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ’ gaa mg/] 1
Nitrat 10 max. 50 mg/I 12
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/! 13
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/I 14
Chlorid (Cl-) 13 max. 200 mg/| 12
Sulfat 12 max. 250 mg/I 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/! 8
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 8
Natrium (Na) 8,7 max. 200,0 mg/I 8
Kalium (K) 2,5 mg/! 8
Nicht relevante Metaboliten

Chlorthalonil R471811 0,05 max. 3,00 pg/l 15
Mikrobiologische Parameter

koloqiebildende Einheiten bei 22°C 16 max. 100 KBE/ml 16
Bebritungstemperatur

kolorvmvleblldende Einheiten bei 37°C 13 Az, 90 KBE/ml 16
Bebritungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 17
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 18

Allfdllig verwendete Abkirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW' s Parameterwert ("Grenzwert")

n.a. ... nicht auswertbar

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

x ... Verfahren nicht akkreditiert

K ... Kommentar
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Probenummer: 25073794-004

Probe eingelangt am: 05.06.2025

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Mindestuntersuchung - desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsauftrag: desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung des FWV Miihlviertel

Anlagen-Id: 16111000

Probenahmestelle: Hochbehélter Mursberg, Probenahmehahn unmittelbar nach UV-Gerit
Probestellen-Nr.: 24

Probenahmedatum: 04.06.2025

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Daniel Lampl

Untersuchung von-bis: 05.06.2025 - 01.07.2025

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang Il Teil AZ 3

Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser.

Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lésst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Rickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Ruickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . .

Wasseraufbereitungsverfahren UV Desinfektion .

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 11,6 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,93 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 245 max. 2500 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 4
Physikalische Parameter

UV-Transmission des Wassers UVT-100 64 % 23
;;;ik::]ler Schwachungskoeffizient bei 1958 -1 23
Tribung <0,10 NTU 24
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Chemische Parameter
Gesamtharte 1,30 mmol/I 8
Gesamtharte 73 °dH 8
Carbonathérte 6,2 °dH 9
Saurekapazitat bis pH 4,3 2,2 mmol/I 10
Calcium (Ca) 39,7 mg/I 8
Magnesium (Mg) 74 mg/! 8
NPOC (nicht ausblasbarer organischer
Kohlen(stoff) ’ 0.89 gy 1
Nitrat 10 max. 50 mg/! 12
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/! 13
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/! 14
Chlorid (Cl-) 13 max. 200 mg/! 12
Sulfat 12 max. 250 mg/| 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/| 8
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/| 8
Natrium (Na) 8,8 max. 200,0 mg/I 8
Kalium (K) 2,5 mg/! 8
Mikrobiologische Parameter
koIorjiebildende Einheiten bei 22°C 1 max. 10 KBE/m! 16
Bebrutungstemperatur
kolorlleblldende Einheiten bei 37°C 0 o KBE/m! 16
Bebrlitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250ml 19
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250ml 19
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/250ml 20
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 21
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250ml 22
Allfillig verwendete Abktirzungen:
IPW ........ Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

.. Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

3) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN I1SO 19458:2006; 1SO 5667-5:2006

4) Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok.Code: 7508

5) Bestimmung des pH-Wertes
Ext.Norm: EN ISO 10523:2012-02, Dok.Code: 7512

6.) Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 7511

75) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok.Code: 8689

8) Bestimmung von ausgewéhlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498

9) Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Saurekapazitat pH 4,3 (Carbonatharte) und der Gesamtharte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004

10.)  Bestimmung der Sdurekapazitdt pH 4,3 und Berechnung von Hydrogencarbonat und Carbonatharte
Ext.Norm: DIN 38409-7:2005-12, Dok.Code: 13004
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